Komisja Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej w Pyskowicach

BRM-00632-3/ /0}7_23 Pyskowice, 02 luty 2007 r.

Szanowny Pan
Wactaw Keska
Burmistrz Miasta
Pyskowice

Niniejszym informuje o rozpoczeciu w dniu 26 lutego 2007 r. (poniedziatek)
o godz. 13.00 kontroli racjonalnego zuzycia mediéw energetycznych
w Gimnazjum nr 1, Przedszkolu nr 5 oraz w Urzedzie Miejskim w Pyskowicach.

Kontrola zostata zlecona Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach
Nr 111/45/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady
Miejskiej oraz planéw pracy statych komisji Rady na rok 2007.

Do zespotu kontrolnego Komisji Gospodarki Komunalnej zostali wybrani:
radni: J. Rubin, W. Paszkowski, W. Obltak, A. Bak.

Otrzymuja;
1. Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
2. Dyrektor Przedszkola nr 5 w Pyskowicach
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PRZEWODNICZACA
RADY MIEJSKIEJ
w Pyskowicach
44-120 Pyskowice, ul. Strzelcéw Bytomskich 3 Pyskowice, 02 luty 2007 r.
tel. (032) 332 60 60 fax (032) 332 60 02

BRM 00632-3/ 1 /07

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam Radnego J6zefa Rubina — przewodniczacego
Komisji Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej
miasta: Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach; Przedszkola nr 5 w Pyskowicach oraz Urzedu
Miejskiego w Pyskowicach, w zakresie racjonalnego zuzycia mediéw energetycznych.

Kontrola zostata zlecona Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr 111/45/07 z dnia
24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej oraz planéw pracy
statych komisji Rady na rok 2007.

PRZEWODNICZACA RADY
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mgr ifz. Jolanta Drozd



PRZEWODNICZACA
RADY MIEJSKIEJ
w Pyskowicach
44-120 Pyskowice, ul. Strzelcéw Bytomskich 3 Pyskowice, 02 luty 2007 r.
tel. (032) 332 60 60 fax (032) 332 60 02 :

BRM 00632-3/ 1 /07

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam Radnego Waldemara Paszkowskiego — cztonka
Komisji Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej
miasta: Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach; Przedszkola nr 5 w Pyskowicach oraz Urzedu
Miejskiego w Pyskowicach, w zakresie racjonalnego zuzycia mediéw energetycznych.

Kontrola zostata zlecona Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr 111/45/07 z dnia
24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej oraz planéw pracy
statych komisji Rady na rok 2007.

PRZEWODNICZACA RADY
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PRZEWODNICZACA
RADY MIEJSKIEJ
w Pyskowicach
44-120 Pyskowice, ul. Strzelcow Bytomskich 3

tel. (032) 332 60 60 fax (032) 332 60 02 Pyskowice, 02 luty 2007 r.

BRM 00632-3/ 1 /07

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam Radnego Waldemara Obtagka - cztonka Komisiji
Gospodarki Komunainej do przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej miasta:
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach; Przedszkola nr 5 w Pyskowicach oraz Urzedu Miejskiego w
Pyskowicach, w zakresie racjonalnego zuzycia mediow energetycznych.

Kontrola zostata zlecona Uchwala Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr 111/45/07 z dnia
24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej oraz planéw pracy
statych komisji Rady na rok 2007.

PRZEWODNICZACA RADY
7D e o
mgr . Jolanta Drozd



PRZEWODNICZACA
RADY MIEJSKIEJ
w Pyskowicach

jce, ul. Strzelcow Bytomskich 3 .
::;13331;?1;;;12; 60 fax (032) 332 6002 Pyskowice, 02 luty 2007 r.

BRM 00632-3/ 1 /07

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam Radnego Andrzeja Baka - cztonka Komis;ji
Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej miasta:
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach; Przedszkola nr 5 w Pyskowicach oraz Urzedu Miejskiego w
Pyskowicach, w zakresie racjonalnego zuzycia mediéw energetycznych.

Kontrola zostata zlecona Uchwatg Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr 111/45/07 z dnia
24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej oraz planéw pracy
statych komisji Rady na rok 2007.

PRZEWODNICZACA RADY

71 P/
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Na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr III/45/O7 z dnia 24 stycznia 2007r.
Komisja Gospodarki Komunalnej w skladzie:
1. Joézef Rubin — Przewodniczacy
2. Andrzej Bak
3. Waldemar Oblak
4, Waldemar Paszkowski
w obecnosci Naczelnika Wydziatu Organizacyjnego Urzedu Miasta Anny Cichoyz dokonata
kontroli w zakresie racjonalnego uzytkowania mediéw energetycznych.
1. Oswietlenie
e W kilku pomieszczeniach zainstalowane sa tradycyjne energochtonne zaréwki.

2. Instalacja wodna
e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale spluczki toaletowe zuzywajace

duzo wody.
e Baterie umywalkowe przestarzale niedostosowane do obiektéw publicznych.

3. Instalacja grzewcza
e Instalacja w dobrym stanie technicznym.
e Brak ekran6éw za grzejnikami.

4. Termomodernizacia

e W ramach termomodernizacji przeprowadzono tylko wymiane stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

Whioski:

Ad. 1 Komisja wnioskuje zastosowanie energooszczednych zrodet swiatla.

Ad. 2 Zainstalowa¢ nowoczesne sptuczki toaletowe ze splukiwaniem oszczednym i funkcjg
stop. Baterie umywalkowe z pokretlem zamienié na baterie umywalkowe automatycznie si¢

wylaczajace.

Ad. 3 Automatyke wezla cieplnego dostosowa¢ do warunkéw pogodowych i stopnia
wykorzystania obiektu w réznych porach doby.
e Zweryfikowa¢ moc cieplng zamdéwiona u dostawcy energii, gdyz ma ona duzy wpltyw
" na catkowity koszt energii.
e Temperatur¢ w pomieszczeniach biurowych utrzymywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Ad. 4 Zaplanowac pelng termomodernizacj¢ obiektu.



Naczelnik Wydziatu Organizacyjnego
Lic. Anna Cichovz

NACZELNIK WYDZIALU

1<%
Anna Cichorz
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Na podstawfe Uchwaty Rady Miejsk#ej w Pyskow1cach Nr III/45/07 z dma 24 styc fma 2007r
Komisja Gospodarki Komunalnej w sktadzie: '
1. Jozef Rubin — Przewodniczacy
2. Andrzej Bak
3. Waldemar Oblak
4. Waldemar Paszkowski
w obecnosci Naczelnika Wydziatu Organizacyjnego Urzedu Miasta Anny Cicho
kontroli w zakresie racjonalnego uzytkowania mediéw energetycznych.
1. Oswietlenie
e W kilku pomieszczeniach zainstalowane sg tradycyjne energochlonne zaréwki.

(I
A

dokonata

2. Instalacja wodna
e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale spluczki toaletowe zuzywajace
duzo wody.
* Baterie umywalkowe przestarzale niedostosowane do obiektow pubhcznych

3. Instalacja grzewcza
¢ Instalacja w dobrym stanie technicznym.
e Brak ekranéw za grzejnikami.

4. Termomodernizacja
e W ramach termomodernizacji przeprowadzono tylko wymiang stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Whioski:
Ad. 1 Komisja wnioskuje zastosowanie energooszczednych zrodel swiatta.

Ad. 2 Zainstalowa¢ nowoczesne sptuczki toaletowe ze sptukiwaniem oszczednym i funkcja
stop. Baterie umywalkowe z pokretlem zamieni¢ na baterie umywalkowe automatycznie si¢
wylaczajace. :

Ad. 3 Automatyke wezla cieplnego dostosowa¢ do warunkéw pogodowych i stopnia
wykorzystania obiektu w ré6znych porach doby.
e Zweryfikowa¢ moc cieplng zaméwiong u dostawcy energii, gdyz ma ona duzy wplyw
" na catkowity koszt energii.
e Temperatur¢ w pomieszczeniach biurowych utrzymywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Ad. 4 Zaplanowa¢ pelng termomodernizacje obiektu.
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Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego
Lic. Anna Cichorz
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Dot. wnioskow Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach po

dokonanej kontroli (wizytacji) wybranych obiektéw w zakresie racjonalnego
uzytkowania medid6w

Odpowiadajac na wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 06.03.2007 r. (pismo BRM 00632-3/1/07) po dokonanej kontroli
(wizytacji) wybranych obiektdw w zakresie racjonalnego uzytkowania mediow informuje, co
nastepuje: ,

1. Zaracjonalne zuzycie medidow w poszczegdlnych jednostkach organizacyjnych gminy
Pyskowice odpowiadajg dyrektorzy tych jednostek. Poszczegdlne jednostki prowadza
biezacq ewidencje¢ dotyczaca ilosci i kosztow zuzycia mediow (energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody 1 gazu) w swoich placéwkach. Konstrukcja budzetu miasta w
ktéorym na podstawie kosztow zuzycia medidw za poprzedni okres rozliczeniowy
okreslone s Srodki na powyzszy cel na dany rok, wymusza od poszczegolnych
jednostek biezaca kontrole i eliminowanie nadmiernego ich zuzycia w celu
zachowania dyscypliny budzetowej i nie przekroczenia przyznanych srodkow.

2. Ponadto dyrektorzy poszczegdlnych jednostek organizacyjnych zobowigzani zostana
do biezace] kontroli proceséw energetycznych, prowadzacej do wczesnego
wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zuzycia energii.

. 3. W budynku Urzedu Miejskiego w Pyskowicach w w/w zakresie wykonano:
1) Prowadzona jest biezaca ewidencja dotyczaca ilosci i kosztéw zuzycia energii
elektrycznej, energii cieplnej i wody.
2) Wymieniono zarowki zwykle na energooszczedne.
3) W wybranych pomieszczeniach zostang zainstalowane termometry w celu
kontroli pomiaru temperatury powietrza. :

4. Oszczednosct w zakresie zuzycia mediow mozliwe sa w glownej mierze dzieki
dziataniom inwestycyjnym i modernizacyjnym w tym zakresie.

Gmina Pyskowice od dtuzszego czasu, w miare mozliwosci finansowych, prowadzt

takie dziatania w jednostkach jej podlegajacych. Dotychczas wykonano:

1) Termomodernizacj¢ budynku MOK.
2) Wymiane wszystkich okien w szkotach.
3) Czesciowa wymiane okien w przedszkolach i Miejskim Ztobku Integracyjnym.
4) Termomodernizacj¢ budynku Gimnazjum nr 1.
Zadanie zostato uj¢te w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2006-2007,
przy zatozeniu czesciowego finansowania z WFOSIGW w Katowicach w



formie pozyczki i dotacji. W 2006 r. wymieniono wszystkie dotychczas nie
wymienione okna i drzwi zewngtrznych oraz ocieplono strop nad ostatnia
kondygnacja. W biezacym roku planowana jest catkowita wymiana instalacji
c.0. Planowana warto$¢ inwestycji wynosi 453,5 tys zl.
5) Dokumentacje techniczng modemizacji i remontu basenu w Zespole Szk6t
przy ul. Szkolnej 2 wraz z termomodernizacja budynku.
Dokumentacja przewiduje przebudowe basenu z wymiana przestarzatych i
energochtonnych technologii i urzadzen, co spowoduje oszcz¢dnos¢ energii i
wody. Niestety koszt przedsigwzi¢cia zgodnie z kosztorysem inwestorskim
wynosi ponad 4 mln z} i jego catkowita realizacja bedzie mozliwa jedynie w
przypadku dofinansowania ze $rodkéw zewngtrznych. Dotychczas w ramach
projektu ze srodkéw wiasnych wykonano wymiang okien i drzwi zewngtrznych
oraz ocieplenie $ciany szczytowej basenu i sali gimnastyczne;j.
Jak widaé z powyzszego koszt dzialan termomodernizacyjnych jest bardzo wysoki,
niemniej w miar¢ mozliwosci finansowych dzialania w tym zakresie beda kontynuowane.

BURMIS
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Na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr 111/45/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
Komisja Gospodarki Komunalnej w skladzie:
1. Joézef Rubin — Przewodniczacy
2. Andrzej Bak
3. Waldemar Oblak
4. Waldemar Paszkowski
w obecnosci mgr Ewy gijak Dyrektor Gimnazjum nr 1 dokonala kontroli Jednostki
w zakresie racjonalnego uzytkowania mediow energetycznych.
L. Oswietlenie
e W salach wykladowych, korytarzach, pomieszczeniach WC, kuchni, swietlicy itp.
zastosowano przestarzale energochlonne oprawy oswietleniowe z tradycyjnymi
zarOwkami.

II. Instalacja wodna
e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale spluczki toaletowe zuzywajace
duzo wody.
e Baterie umywalkowe przestarzate , niedostosowane do obiektow publicznych.
e W kuchni brak zmywarki do naczyn.

111, nstalacla grzewcza CO
Grzejniki (kaloryfery) przestarzale.

Zawory grzejnikowe niesprawne. Brak mozliwosci regulacji.

Brak ekranow za grzejnikami.

W kilku przypadkach grzejniki (kaloryfery) zabudowane ostonami drewnianym.
Rury nieizolowane.

Brak regulacji temperatury w pionach i w pomieszczeniach.

IV. Termomodernizacja
W ramach termomodernizacji przeprowadzono tylko wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Whioski

Ad. 1 Komisja wnioskuje o zastosowanie energooszczednych zrodet swiatla. Oplaca sig
wymieni¢ tradycyjne zarowki i $wietlowki na energooszczgdne ( $wietlowki kompaktowe
i sodowki). Zarowki kompaktowe zuzywajg o 80 % mniej energii niz tradycyjne pracujac
przy tym 6 — 12 razy dluzej (6 do 12 tys. godzin, zarowki zwykle 1 tys. godzin).

e Zastosowanie urzadzen automatycznego wlaczania i wylaczania oswietlenia.

e Montaz wlasciwych opraw oswietleniowych.



Ad. 2 Zainstalowa¢ nowoczesne spluczki toaletowe ze splukiwaniem os: ym i funkcjg
»Stop”. Baterie umywalkowe z pokretiem zamieni¢ na baterie umywalkowe automatycznie si¢
\\

wylaczajace.

Ad. 3 Wymieni¢ lub zmodernizowaé instalacjc CO z uwzglednieniem regulatoréw
podpionowych i zaworéw termostatycznych.
e Zamontowaé automatyke pogodowa.
e Zweryfikowa¢ moc cieplng zamowiona u dostawcy.
e Przeszkoli¢ dodatkowe osoby w zakresie obstugi automatyki pogodowej wezta
cieplnego.

Ad. 4 Dokona¢ pelnej termomodernizacji obiektu ($ciany zewnetrzne, stropodach, stropy nad
piwnicami).
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Na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr I1I/45/07 z dnia 24 stycznig_,zz%odh.

Komisja Gospodarki Komunalnej w sktadzie: w Pysﬁ hajﬁmfz’:‘;z
1. Jozef Rubin — Przewodniczacy ' Wplynelo dnia % w7
2. Andrzej Bak N war .

3. Waldemar Oblak e

4. Waldemar Paszkowski
w obecnosci Ewy gijak Dyrektor Gimnazjum nr 1 dokonala kontroli Jednostki

w zakresie racjonalnego uzytkowania mediow energetycznych. -
I. Oswietlenie . ‘
e W salach wykladowych, korytarzach, pomieszczeniach WC, kuchni, $wietlicy ‘itp.
zastosowano przestarzate energochlonne oprawy oswietleniowe z tradycyjnymi
zarOwkami. - :

II. Instalacia wodna
e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale sptuczki toaletowe zuzywajace
duzo wody.
e Baterie umywalkowe przestarzate , niedostosowane do obiektow publicznych.
e W kuchni brak zmywarki do naczyn.

II1. Instalacja grzewcza CO
¢ Grzejniki (kaloryfery) przestarzale.
e Zawory grzejnikowe niesprawne. Brak mozliwosci regulacii.
e Brak ekranow za grzejnikami.
e W kilku przypadkach grzejniki (kaloryfery) zabudowane oslonami drewnianym.
¢ Rury nieizolowane.
e Brak regulacji temperatury w pionach i w pomieszczeniach.

‘IV. Termomodernizacja ’
W ramach termomodernizacji przeprowadzono tylko wymiang stolarki okiennej i drzwiowe].

Whnioski

Ad. 1 Komisja wnioskuje o zastosowanie energooszczednych zrodet swiatta. Oplaca si¢
wymieni¢ tradycyjne zarowki i §wietlowki na energooszczedne ( Swietléwki kompaktowe
i sodowki). Zarowki kompaktowe zuzywajg o 80 % mniej energii niz tradycyjne pracujac
przy tym 6 — 12 razy diuzej (6 do 12 tys. godzin, zarowki zwykle 1 tys. godzin).

e Zastosowanie urzadzen automatycznego wilaczania i wytaczania o§wietlenia.

¢ Montaz wlasciwych opraw oswietleniowych.



Ad. 2 Zainstalowaé nowoczesne sptuczki toaletowe ze sptukiwaniem oszczednym i funkcja
,»Stop”. Baterie umywalkowe z pokrettem zamienié na baterie umywalkowe automatycznie si¢

wylaczajace.

Ad. 3 Wymieni¢ lub zmoderizowaé instalacjc CO z uwzglednieniem regulatoréw
podpionowych i zawordw termostatycznych.
e Zamontowaé automatyke pogodowa.
e Zweryfikowac moc cieplng zamdwiona u dostawcy.
e Przeszkoli¢ dodatkowe osoby w zakresie obshugi automatyki pogodowej wezia
cieplnego.

Ad. 4 Dokonac pe{nej termomodernizacji obiektu ($ciany zewngtrzne, stropodach, stropy nad

' lemcaml)
UM Nr il
M N A ZJUI :
;(Enl NOBL\%TOW ”OLSI?!CH
ul. Strzelcow S\rtugs‘\,n\]cr}\ - Dyrekt()r Szkoiy
120 PY S ]
e e
Regon 275596007 Dvrentor
Gimnazjum
wPyskowjca h

Smgr EW#SI]&‘(



— -

Protokol !
!

q
{ §

BIEI {

L.oaz

' znak BRM 00(9’52'"5“ 10"’

FES

ﬁ‘ ow fice, 1 336 022007 r.

O \\!L

/\/r_ﬁ,\ N O DN

v/ AR

N7

Na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr I1[/45/07 Z dnia 24 stycznia 2007r
Komisja Gospodarki Komunalnej w skladzie:

1. Jozef Rubin — Przewodniczacy
2. Andrzej Bak

3. Waldemar Obiak

4. Waldemar Paszkowski

w obecnosci mgr Anny Konarskiej Dyrektora Przedszkola nr 5 dokonala kontroli Jednostki

w zakresie racjonalnego uzytkowania mediéw energetycznych.

1. Oswietlenie
e W salach zabaw dzieci,

korytarzach, kuchni,

$wietlicach, pomieszczeniach

__gospodarczych zainstalowane przestarzate energochtonne oprawy oswietleniowe.

2. Instalacja wodna

e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale sptuczki toaletowe zuzywajace

duzo wody.

e Baterie umywalkowe przestarzate, niedostosowane do obiektow publicznych.
e W kuchni brak zmywarki do naczyn.

3. Instalacja grzewcza

Grzejniki starego typu, czgsciowo zakamieniate.

®

e Zawory grzejnikowe niesprawne.
o Brak ekran6w za grzejnikami.

e Rury nieizolowane.

e Zawor gtéwny zakamienialy.

®

4. Termomodernizacja

Brak jakiejkolwiek mozliwosci regulacji temperatury w calym obiekcie.

Brak termomodernizacji. Budynek nadmiemie przeszklony. Okna nieszczelne, wypatrzone.
Kilka okien nie mozna w ogodle zamknagé. NaleZaloby je zabezpieczy¢é. W razie silnych
wiatréw okna groza wypadnigciem. Nieszczelne i nie pozamykane okna powoduja nadmierne

straty energii cieplnej.

Whioski

Ad.1 Dokona¢ catkowitej modernizacji

instalacji

nowoczesnych energooszczednych zrodet swiatla.

oswietleniowej z zastosowaniem

Ad. 2 Zainstalowa¢ nowoczesne spluczki toaletowe ze sptukiwaniem oszczednym i funkcja
stop. Baterie umywalkowe z pokrettami zamieni¢ na baterie umywalkowe automatycznie si¢

wylaczajace.



Ad. 3 Wymieni¢ catkowicie instalacj¢ CO.
e Zastosowa¢ w wezle cieplnym pelng automatyke pozwalajaca dostosowac pobor
ciepta do warunkéw pogodowych i stopnia wykorzystania obiektu w réznych porach
roku. Zweryfikowac¢ zamoéwiong moc cieplng.

Ad. 4 Dokona¢ pelnej termomodernizacji obiektu (stolarka okienna, drzwiowa, Sciany
zewngtrzne, stropodach).
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Lodze

Na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Pyskowicacﬁ Nr [1I/45/07 z dnia 24 s§ycznia 2007r.

Komisja Gospodarki Komunalnej w sktadzie: WJ!;;?:( Miejski
1. Jézef Rubin — Przewodniczacy : : S EM'““ ‘
2. Andrzej Bak =-0.9..4AR.. 2007

3. Waldemar Oblak s Ty e Mt RE—
4. Waldemar Paszkowski

w obecnosci mgr Anny Konarskiej Dyrektora Przedszkola nr 5 dokonata kontroli Jednostki

w zakresie racjonalnego uzytkowania mediow energetycznych.

1. Oswietlenie
e W salach zabaw dzieci, korytarzach, kuchni, $wietlicach, pomieszczeniach

gospodarczych zainstalowane przestarzale energochtonne oprawy odwietleniowe.
.""_——_'/—-

2. Instalacja wodna
e W pomieszczeniach WC zainstalowane przestarzale sptuczki toaletowe zuzywajace
duzo wody.
e DBaterie umywalkowe przestarzale, niedostosowane do obiektow publicznych.
e W kuchni brak zmywarki do naczyn.

3. Instalacja grzewcza
o Grzejniki starego typu, czeSciowo zakamieniate.
e Zawory grzejnikowe niesprawne.
e Brak ekranéw za grze_]mkaml
e Rury nieizolowane.
e Zawor gléwny zakamienialy.
e Brak jakiejkolwiek mozliwosci regulacji temperatury w calym obiekcie.

4. Termomodernizacija

Brak termomodernizacji. Budynek nadmiernie przeszklony. Okna nieszczelne, wypatrzone.
‘Kilka okien nie mozna w ogdle zamkng¢. Nalezatoby je zabezpieczyé. W razie silnych
. wiatrow okna groza wypadnieciem. Nieszczelne i nie pozamykane okna powodujg nadmierne

* “Sfraty energii cieplne;. .

‘Whnioski

Ad.1 Dokona¢ calkowitej modernizacji instalacji o$wietleniowej z zastosowaniem
nowoczesnych energooszczednych zrodet swiatla.

Ad. 2 Zainstalowa¢ nowoczesne sptuczki toaletowe ze sptukiwaniem oszczednym 1 funkcja
stop. Baterie umywalkowe z pokrettami zamieni¢ na baterie umywalkowe automatycznie si¢

wylaczajace.



Ad. 3 Wymieni¢ catkowicie instalacje CO.
e Zastosowaé w wezle cieplnym pelna automatyke pozwalajaca dostosowaé pobor
ciepta do warunkow pogodowych 1 stopnia wykorzystania obiektu w réznych porach
roku. Zweryfikowa¢ zamdowiong moc cieplna.

Ad. 4 Dokonaé¢ pelnej termomodernizacji obiektu (stolarka okienna, drzwiowa, $ciany

zewngtrzne, stropodach).
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